




 

◆２０２２年度の事故概要 

感電等死傷事故（電気関係報告規則第３条第１項第１号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事 業 者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２２年１１月２４日 福島県 自家用 

設置者 

製品の電気試験終了後に電源を遮断し、被災者が試

験用ケーブルを離線した際アークが発生し感電した。 

負傷１名 

２０２２年９月１１日 岩手県 自家用 

設置者 

進相コンデンサ盤内の点検作業中、誤って充電部に

接触し感電した。 

負傷１名 

２０２２年９月６日 福島県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー爆発に伴う飛散物に

より負傷した。 

負傷１名 

２０２２年９月３日 新潟県 事業用 

設置者 

高所作業車による街路樹剪定作業中、作業後に高所

作業車を上昇させた際、送電線に接触し感電した。 

死亡１名 

負傷１名 

２０２２年７月１０日 新潟県 自家用 

設置者 

充電中の機械装置の点検、修理作業における配線

作業の際に感電した。 

死亡１名 

２０２２年５月１１日 新潟県 事業用 

設置者 

停電作業前の状況確認のため、変圧器塔内部に頭

部を入れた際、開閉器端子部に接触し感電した。 

死亡１名 

 

電気工作物の破損・誤操作等による物損事故（電気関係報告規則第３条第１項第３号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事 業 者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２２年８月１５日 山形県 自 家 用

設置者 

風力発電所において、ナセル排気口ルーバーが破損

し、構外への飛散が想定。 

部品の構外へ

の飛散 

 

主要電気工作物の破損事故（電気関係報告規則第３条第１項第４号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事業者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２２年１１月２１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１１月２１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１１月１３日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１１月８日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１１月７日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１１月２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 



 

２０２２年１０月３１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月３０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月２９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月２３日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月１９日 岩手県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月１７日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月１６日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月１４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月１２日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年１０月６日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２８日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２８日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２７日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２５日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月１９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月１２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 



 

２０２２年９月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月６日 福島県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー爆発による破損が確

認された。 

ボイラー破損 

２０２２年９月６日 青森県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月２日 岩手県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年９月１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２３日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１６日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１４日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１３日 秋田県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１３日 福島県 自家用 

設置者 

火力発電所において、蒸気タービンの破損が確認さ

れた。 

蒸気タービンの

破損 

２０２２年８月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 



 

２０２２年８月９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月９日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月７日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月５日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月４日 青森県 自家用 

設置者 

風力発電所において、発電機の破損が確認され

た。 

発電機の破損 

２０２２年８月３日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月３日 新潟県 自家用 

設置者 

水力発電所において、豪雨による水没の影響により

水車補機類の破損が確認された。 

水車補機類の

破損 

２０２２年８月３日 新潟県 自家用 

設置者 

水力発電所において、豪雨による水没の影響により

水車補機類の破損が確認された。 

水車補機類の

破損 

２０２２年８月３日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月３日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月３日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月２日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年８月１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月３１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月３１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月３０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月２９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月２６日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 



 

２０２２年７月２５日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月２４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月２４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月２０日 岩手県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１９日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１９日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１８日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１４日 秋田県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１３日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月１０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月９日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年７月４日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月３０日 福島県 自家用 

設置者 

風力発電所において、逆変換装置の破損が確認さ

れた。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月３０日 福島県 自家用

設置者 

火力発電所において、ボイラー通風機主軸受部の

損傷が確認された。 

誘引通風機の

破損 

２０２２年６月２７日 新潟県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 



 

２０２２年６月２５日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月２４日 岩手県 自家用 

設置者 

風力発電所において、逆変換装置の破損が確認さ

れた。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月２１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月１１日 山形県 自家用 

設置者 

火力発電所において、蒸気タービンダイヤフラムカッ

プリングの破損が確認された。 

蒸気タービンの

破損 

２０２２年６月８日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月７日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月５日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年６月３日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月３１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月３１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月３１日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月３０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月２２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月２２日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月２０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月２０日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月１９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月１９日 福島県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月１４日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 





 

年月日 （県名） 区分 

２０２２年１０月９日 青森県 事 業 用

設置者 

変電所配電用変圧器の負荷時タップ切換器内部の

製作時の不具合により保護装置が動作し、７，４００

kW、１４８分間の供給支障が発生した。 

被害なし 

２０２２年７月２５日 秋田県 事 業 用

設置者 

６６kV 送電線直下における工事業者の作業中、クレ

ーン吊ワイヤが電線に接触し地絡事故が発生、２８，

７００kW、７３分間の供給支障が発生した。 

被害なし 

 

 

波及事故（電気関係報告規則第３条第１項第１１号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事業者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２２年１１月２９日 福島県 自家用

設置者 

火災（全焼：原因不明）の影響により波及事故となっ

た。 

 

２０２２年１０月４日 山形県 自家用

設置者 

電気設備点検時に、作業員が誤って充電部に接触

し波及事故となった。 

 

２０２２年９月２８日 宮城県 自家用

設置者 

高圧引込ケーブルの絶縁不良により波及事故とな

った。 

 

２０２２年７月５日 新潟県 自家用

設置者 

需要設備において、落雷により PASが破損し、波及

事故となった。 

PASの破損 

２０２２年６月２７日 新潟県 自家用

設置者 

需要設備において、落雷により PASが破損し、波及

事故となった。 

PASの破損 

２０２２年６月２７日 新潟県 自家用

設置者 

需要設備において、落雷により PASが破損し、波及

事故となった。 

PASの破損 

２０２２年５月１日 山形県 自家用 

設置者 

高圧絶縁電線の絶縁不良により波及事故となった。  

２０２２年４月４日 宮城県 自家用

設置者 

高圧引込ケーブルの絶縁不良により波及事故とな

った。 

 

 

小出力発電設備における主要電気工作物の破損事故（電気関係報告規則第３条の２第１項第４号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事業者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２２年７月２８日 福島県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

逆変換装置の

破損 

２０２２年５月３１日 秋田県 一般用

設置者 

風力発電所において、風力機関の破損が確認され

た。 

風力機関の破

損 

２０２２年４月２６日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 



 

２０２２年４月２１日 秋田県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１８日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１５日 岩手県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１３日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１３日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１３日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１３日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

２０２２年４月１３日 青森県 一般用

設置者 

太陽電池発電所において、モジュール及び支持物

の破損が確認された。 

モジュール及び

支持物の破損 

 




