




 

◆２０２３年度の事故概要 

 

電気工作物の破損・誤操作等による物損事故（電気関係報告規則第３条第１項第３号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事 業 者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２３年４月１６日 岩手県 自家用 

設置者 

風力発電所において、変圧器ラジエーターカバーの

構外への落下が確認された。 

 

 

 

 

 

主要電気工作物の破損事故（電気関係報告規則第３条第１項第４号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事業者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２３年４月２７日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

２０２３年４月２２日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

２０２３年４月２１日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

２０２３年４月２０日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

２０２３年４月１６日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

２０２３年４月１３日 青森県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー水管の破損が確認さ

れた。 

 

２０２３年４月６日 新潟県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ガスタービンの軸受及び羽根

部品の破損が確認された。 

 

 

 

 

発電支障事故（電気関係報告規則第３条第１項第６号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事 業 者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２３年４月３日 新潟県 事業用 

設置者 

火力発電所において、高圧汽水分離器のドレン弁破

損により発電支障となった。 

 

 

 



 

 

波及事故（電気関係報告規則第３条第１項第１１号） 

事故発生（を知った）

年月日 

場所 

（県名） 

事業者

区分 
事故の概要 被害状況 

２０２３年４月１５日 山形県 自家用 

設置者 

自家用水力発電所において、電力ケーブルの損傷

により波及事故となった。 

 

２０２３年４月１１日 新潟県 自家用 

設置者 

需要設備の計器用変圧器の故障により波及事故と

なった。 

 

２０２３年４月９日 青森県 自家用 

設置者 

需要設備敷地内において、バックホーによる掘削で

高圧引込ケーブル等が破損し、波及事故となった。 

 

 




