








 

2024 年 7 月 12 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 10 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 9 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 9 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 8 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 7 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 4 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 6 月 5 日 新潟県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー内で、長期間、高温

ガスかつ灰中の塩素成分濃度が高い腐食環境にあ

ったことで、配管の腐食減肉による破損が確認され

た。 

 

2024 年 6 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 5 月 27 日 新潟県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー燃焼室内で水管の

腐食防止のための耐火物が脱落したため水管の腐

食が進行し、破損が確認された。 

 

2024 年 5 月 26 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 5 月 20 日 

※2 

福島県 事業用 

設置者 

火力発電所において、過去に発生した地震の強い

揺れによる影響が蓄積したことによるボイラー過熱

器管の破損が確認された。 

 

2024 年 4 月 26 日 岩手県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー内部でスートブロワ

の蒸気及び高温排気ガスに長年さらされた上部蒸

発管において、腐食が進行したことによる破損が確

認された。 

 

2024 年 4 月 24 日 福島県 自家用

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 



 

2024 年 4 月 21 日 宮城県 自家用

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 4 月 15 日 

※1 

宮城県 自家用

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損に起

因したと思われる火災が発生し、太陽電池モジュー

ルの一部破損も確認された（原因調査中）。 

 

2024 年 4 月 7 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

 

  




