








 

2024 年 7 月 26 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 26 日 山形県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、大雨と河川氾濫の影響

により逆変換装置の破損が確認された。 

 

2024 年 7 月 25 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 24 日 青森県 自家用 

設置者 

風力発電所において、発電機回転子の破損が確認

された。（原因調査中） 

 

2024 年 7 月 24 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 20 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 20 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 12 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 10 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 9 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 9 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 8 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 7 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 7 月 4 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 

2024 年 6 月 5 日 新潟県 自家用 

設置者 

火力発電所において、ボイラー内で、長期間、高温

ガスかつ灰中の塩素成分濃度が高い腐食環境にあ

ったことで、配管の腐食減肉による破損が確認され

た。 

 

2024 年 6 月 5 日 宮城県 自家用 

設置者 

太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確

認された。 

 







 

2024 年 6 月 3 日 福島県 自家用

設置者 

需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良（水ト

リー）による間欠地絡が発生し、需要家保護装置が

動作せず波及事故となった。 

 

2024 年 6 月 2 日 山形県 自家用

設置者 

需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良（水ト

リー）による間欠地絡が発生し、需要家保護装置と

電力側保護装置が同時に動作し波及事故となった 

 

2024 年 5 月 30 日 青森県 自家用

設置者 

需要設備において、重機のブームを電話線に引っ

かけ構内第 1 柱が倒壊し PAS が破損、短絡したこ

とにより波及事故となった。 

 

 


